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Nr. Variante Maßnahmenvorschläge 
dieser Variante 

Jährlicher 
End- 

energie- 
bedarf 
kWh/a 

Jährliche 
End- 

energie- 
einsparun

g 
% 

Jährlicher 
Primär- 
energie- 
bedarf 
kWh/a 

Jährliche 
CO2- 

Emission 
 

kg/a 

0 Ist-Zustand Erfasster Zustand ohne Maßnahme 258.836 0,0 285.947,49 62.682 
2 Referenzgebäude - 85.397 67,0 96.300,75 21.576 

3 01 
Außenwanddämmung, 
Fenster Treppenhaus 

Wand Außenluft mit 160 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,181 W/m²K 
Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m2K 

199.428 23,0 220.369,44 48.319 

4 02 
Kellerdeckendämmung, 
Abseiten UG und Türen 
UG 

Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,5 W/m²K 
Wand unbeheizte Räume mit 100 mm dämmen, neuer 
U-Wert: 0,286 W/m²K 
Deckenfläche unbeheizte Räume unterhalb unterseitig 
mit 80 mm dämmen, neuer U-Wert: 0,259 W/m2K 

243.102 6,1 268.605,62 58.890 

5 03 Flachdachsanierung Dach Außenluft mit 180 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,174 W/m2K 

230.041 11,1 254.204,31 55.740 

6 04 Fensteraustausch, 
Eingangstüren 
austauschen 

Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m²K 
Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,50 W/m2K 

239.257 7,6 264.364,09 57.962 

7 05 Hülle: Außenwand, 
Abseiten, Kellerdecke, 
Dach, Fenster+Türen 

Wand Außenluft mit 160 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,181 W/m²K 
Wand unbeheizte Räume mit 100 mm dämmen, neuer 
U-Wert: 0,286 W/m²K 
Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,5 W/m²K 
Dach Außenluft mit 180 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,174 W/m²K 
Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m²K 
Deckenfläche unbeheizte Räume unterhalb unterseitig 
mit 80 mm dämmen, neuer U-Wert: 0,259 W/m2K 

116.045 55,2 128.291,93 28.145 

8 06 Heizungstausch 
Gas-Brennwert + 
Solarthermie 

Brennwertkessel Mehrfamilienhaus Neueinbau 
Solaranlage 20 m2 

201.169 22,3 222.731,24 48.941 

9 07 Heizungsaustausch 
Holzpelletanlage 

Pelletskessel Neueinbau  305.703 0,0 70.530,48 9.283 

10 08 Hülle+Hzg: 
Außenwand, Abseiten, 
Kellerdecke, Dach, 
Fenster+Türen, Gas-
BW+Solar 

Wand unbeheizte Räume mit 100 mm dämmen, neuer 
U-Wert: 0,286 W/m²K 
Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,5 W/m²K 
Dach Außenluft mit 180 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,174 W/m²K 
Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m²K 
Deckenfläche unbeheizte Räume unterhalb unterseitig 
mit 80 mm dämmen, neuer U-Wert: 0,259 W/m²K 
Brennwertkessel Mehrfamilienhaus Neueinbau 
Solaranlage 20 m² Einbau 

63.982 75,3 71.389,77 15.817 

11 09 Hülle+Hzg: 
Außenwand, Abseiten, 
Kellerdecke, Dach, 
Fenster+Türen, 
Pelletheizung 

Wand unbeheizte Räume mit 100 mm dämmen, neuer 
U-Wert: 0,286 W/m²K 
Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,5 W/m²K 
Dach Außenluft mit 180 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,174 W/m²K 
Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m²K 
Deckenfläche unbeheizte Räume unterhalb unterseitig 
mit 80 mm dämmen, neuer U-Wert: 0,259 W/m²K 
Pelletskessel Neueinbau 

125.253 51,6 29.824,15 4.116 

12 10 Hülle+Hzg: 
Außenwand, Abseiten, 
Kellerdecke, Dach, 
Fenster+Türen, 
LWWP+PV-Anlage 

Wand unbeheizte Räume mit 100 mm dämmen, neuer 
U-Wert: 0,286 W/m²K 
Tür, Austausch der Türen, neuer U-Wert: 1,5 W/m²K 
Dach Außenluft mit 180 mm dämmen, neuer U-Wert: 
0,174 W/m²K 
Fenster, Austausch, neuer U-Wert: 0,95 W/m²K 
Deckenfläche unbeheizte Räume unterhalb unterseitig 
mit 80 mm dämmen, neuer U-Wert: 0,259 W/m²K 
Wärmepumpe Luft Neueinbau 
PV Anlage 6 kWp PV Anlage zur Stromerzeugung 

29.679 88,5 51.510,75 16.620 


















































